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[bookmark: _Toc14005][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件由北京市交通委员会提出。
本文件由北京市交通委员会归口。
本文件起草单位：北京市城市道路养护管理中心、北京市勘察设计研究院有限公司、北勘国检（北京）工程检测有限公司、北京市道路与市政管线地下病害工程技术研究中心、北京首发公路养护工程有限公司、北京公联洁达公路养护工程有限公司、北京市政路桥管理养护集团有限公司、中地华北（北京）工程技术研究院有限公司、中路高科交通检测检验认证有限公司、北京金地通检测技术有限公司、北京市政路桥锐诚科技有限公司、北京市道路工程质量监督站、北京建业通工程检测有限公司、北京路桥瑞通科技发展有限公司、北京九通衢检测技术股份有限公司、中国矿业大学、中国科学院空天信息创新研究院、青岛探舆智能科技有限公司。
本文件主要起草人：
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[bookmark: _Toc18203][bookmark: BookMark3]引言
为规范北京市城市道路结构层病害和路基土体坍塌病害探地雷达检测工作，统一探地雷达检测标准，提高检测技术水平和成效，在参考有关现行国家标准、行业标准和地方标准的基础上，结合北京市现状需求，编制本文件。
本文件主要为通过探地雷达技术对北京市道路结构层病害或路基土体坍塌病害进行检测，道路结构层病害检测主要检测道路结构层内部发育的空洞、脱空、结构层裂缝、结构层内松散等病害，查明其属性和分布情况，为道路大中修或道路修复提供技术依据；路基土体坍塌病害检测主要检测发育于路基及土体中的空洞、脱空、疏松体等病害，查明其属性和分布情况，采取有效措施防控道路塌陷，保障道路安全运行。
目前，北京市道路地下病害检测和防治可参考的标准有《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》（JGJ/T437-2018）和《城市道路与管线地下病害探测及评价技术规范》（DB11/T1399-2017），该两种规范是基于城市路基土体地下病害或地下管线及周边病害探测，对综合探测方法进行了规定，但缺少探地雷达法检测的详细规定以及近年来三维探地雷达检测技术的要求；另一方面缺少道路结构层病害探地雷达检测相关规定，并未专门以城市道路为研究主体。本文件对探地雷达技术方法检测城市道路结构层病害和路基土体坍塌病害进行了详细的规定。
本文件的实施有利于规范北京市城市道路结构层病害和路基土体坍塌病害的探地雷达检测工作，提高检测质量，助力道路修复、地面坍塌防范和城市安全治理。
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城市道路探地雷达检测技术规范
[bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc11879][bookmark: _Toc28040][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc97191423]范围
[bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc26648466]本文件规定了通过探地雷达技术检测城市道路结构层病害、路基土体坍塌病害的技术要求、工作准备、现场检测、复核与验证、风险评估、工程处置及成果资料与信息管理的工作要求。
本文件适用于城市道路结构层病害或路基土体坍塌病害的探地雷达检测。
[bookmark: _Toc6238][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc32700][bookmark: _Toc97191424][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26986772]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 50911 城市轨道交通工程监测技术规范
GB/T 22239　信息安全技术 网络安全等级保护基本要求
GB/T 33453　基础地理信息数据库建设规范
GB/T 50585  岩土工程勘察安全标准
GB 50026　工程测量标准
CJJ/T 100　城市基础地理信息系统技术标准
JGJ/T 437 城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准
DB11/490  地铁工程监控量测技术规程
DB11/T1399  城市道路与管线地下病害探测及评价技术规范

[bookmark: _Toc18807][bookmark: _Toc17406][bookmark: _Toc97191425]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
道路结构层病害　pavement structural distress
发育在道路结构层内部、影响道路结构运行的空洞、脱空、结构层裂缝、富水、结构层松散等的病害。

结构层裂缝　structural crack
道路结构层内部由于道路材料的疲劳、温差膨胀、收缩或者地基沉陷产生的宽度大于等于5mm的裂缝。

结构层松散　structurally loose
道路结构层内部发育的不均匀、不连续和密实程度相对周边结构层较低的现象。



路基土体坍塌病害　subgrade soil collapse hazard
发育在道路路基或路基土体内部可能引发地面坍塌的地下空洞、脱空和疏松体、富水体等不良地质体。

脱空　cavity underneath pavement
发育在道路内部不同结构层间或结构层与下部路基之间的净深不大于20cm的洞体。

空洞　cavity
发育在道路结构层内部、结构层与下部路基之间的净深大于20cm，或发育在路基土体内的洞体。

疏松体　loosely infilled cavity
道路路基下发育的密实状态明显低于周边土体和路基的不良地质体。

富水体　water-rich body
含水量明显高于周边土体的不良地质体。

探地雷达检测　ground-penetrating radar detection
采用探地雷达方法查明地下介质结构体的类型、位置和规模等属性特征，并进行风险等级评估的活动。

二维探地雷达检测　two dimensional ground penetrating radar detection
采用单一频率或组合频率天线获得单条或多条时间（深度）剖面的探地雷达检测方法。
[bookmark: _Toc447714340][bookmark: _Toc447888897][bookmark: _Toc453830775][bookmark: _Toc443547472][bookmark: _Toc448839551][bookmark: _Toc448475403][bookmark: _Toc440893591][bookmark: _Toc445219256][bookmark: _Toc446840399][bookmark: _Toc440530763][bookmark: _Toc446683906][bookmark: _Toc446840274]
三维探地雷达检测　three dimensional ground penetrating radar detection
采用阵列天线技术获得三维数据体的探地雷达检测方法。
[bookmark: _Toc9384]总体要求
[bookmark: _Toc14279]工作内容
[bookmark: _Toc7614]城市道路探地雷达检测依据项目要求，查明影响道路结构运行的道路结构层病害的发育特征和属性信息；或查明一定深度范围内路基土体坍塌病害的发育特征和属性信息、调查主要成因、评估病害风险等级、提出处置建议与对策等。
[bookmark: _Toc30622][bookmark: _Toc11704][bookmark: _Toc26304]工作方法
城市道路探地雷达检测应根据任务要求、检测对象、环境特性、检测深度等因素，采用二维、三维探地雷达或组合的方式进行检测。
[bookmark: _Toc4793][bookmark: _Toc18986][bookmark: _Toc5658]检测区域
检测区域应包含所有城市道路及涵洞、挡墙等其他道路基础设施，下列区域宜确定为重点检测区域:
1. 城市快速路、主干路等重点道路；
1. 地铁隧道、基坑、管涵等地下工程施工影响道路区域；
1. 地下管线建成年代久远、运行状况较差的道路；
1. 结构层受破坏或多次开挖修复的道路；
1. 城市道路塌陷易发和历史事故多发区；
1. 城市重大社会活动涉及的重要道路；
1. 发生严重地面变形或路面塌陷路段；
1. 发生了变形、破损或存在老化、渗漏等缺陷及病害的地下管线分布区的路段；
1. 其他需要重点检测道路。
检测范围
检测范围应根据城市道路病害主要影响因素、易发性及外观状况等综合确定，并符合以下要求：
a) 道路结构层病害检测时应根据道路表观病害发育范围、道路大中修或道路修复区域进行检测；
b) 城市道路地面变形或路面塌陷、地下管线坍塌或道路多次开挖修复等路段，应根据坍塌病害大小确定检测范围，至少应覆盖病害周边10米以内的道路范围；
c) 地下工程施工影响区域检测范围应为施工影响区范围内道路，施工影响区按GB 50911的规定确定。
[bookmark: _Toc12484][bookmark: _Toc31443][bookmark: _Toc16740] 检测时机和周期
道路结构层病害检测宜在道路大中修或道路修复时进行；路基土体坍塌病害检测宜结合城市运行、道路运行状况、病害发育特征和影响因素等综合确定，可分为定期检测、专项检测和应急检测。
[bookmark: _Toc15167][bookmark: _Toc32082]定期检测
城市道路宜每3~5年开展1次定期检测，重点检测区域宜结合实际情况加强检测。
[bookmark: _Toc1044][bookmark: _Toc29416]专项检测
当遇到下列情况时，宜进行专项检测：
1. 重大活动保障涉及的道路，应在活动举办前开展；
1. 汛期后，发生损毁的临近排水管涵、暗渠、河道的道路应开展；
1. 改扩建或大修的道路，宜在施工前开展；
1. 受地下穿越或开挖工程影响的道路，施工前、施工中和竣工后1~3年内宜分别开展；
1. 拟产权移交的道路，宜在移交前开展；
1. 明确存在路基土体坍塌病害潜在安全风险时宜开展；
1. 其他存在城市道路病害发育风险的区域，宜择机检测。
[bookmark: _Toc9308][bookmark: _Toc30669]应急性检测
当遇到下列情况时，应立即对影响范围内的城市道路进行应急检测：
1. 地铁隧道、基坑、管涵等地下工程施工造成路面发生严重变形、发生大量水土流失或发生小规模塌陷时；
1. 管道破损、渗漏等造成道路运行异常时；
1. 路面已观察到塌陷迹象或已发生塌陷情况时；
1. 路面发生缓沉、沉降或严重变形时；
1. 涵洞、挡墙等其他道路基础设施运行异常情况时；
1. 道路或周边发生其他影响道路工程运维安全的情况时。
[bookmark: _Toc20503][bookmark: _Toc4591][bookmark: _Toc14667]工作流程
城市道路探地雷达检测工作应根据检测任务和目的，按照以下流程进行：
a）道路结构层病害检测工作宜按照资料搜集、现场踏勘、方案设计、数据采集、数据处理和病害识别、复核与验证、成果编制与信息管理等流程开展工作；
b）路基土体坍塌病害检测工作宜按照资料搜集、现场踏勘、方案设计、数据采集、数据处理和病害识别、复核与验证、风险评估、成果编制与信息管理等流程开展工作；
c）当开展应急检测或检测工作规模较小时，可简化相关流程。
[bookmark: _Toc12283]现场数据采集
依据道路结构层病害或路基土体坍塌病害检测不同项目委托要求，在前期工作准备基础上，根据检测方案开展现场数据采集；现场数据采集宜遵循测线布设、现场试验、参数设置、数据采集、测线定位测量、数据检查与评价的流程开展工作。
高风险病害体的响应
当现场检测出中发现危险性较大的坍塌病害体时，应及时通报相关单位。
[bookmark: _Toc27221]数据处理和解释
对采集的探地雷达数据采用适宜的方法进行处理，并根据探地雷达图谱特征特征进行解释，识别病害。
[bookmark: _Toc6290]复核与验证
通过探地雷达或其他物探方法对解释的疑似道路结构层病害或路基土体坍塌病害进行探测，进一步明确病害的位置、范围及类型等属性信息；然后采取钻探或挖探等方法辅以影像手段对疑似道路结构层病害或路基土体坍塌病害进行验证核实。
[bookmark: _Toc971][bookmark: _Toc17065][bookmark: _Toc20159]质量检查
工作实施过程中宜采取有效的质量管控措施，确保数据真实有效，必要时可开展第三方监理工作。
[bookmark: _Toc32748]风险评估及处置
对检测的路基土体坍塌病害应进行风险评估，可分为单个路基土体坍塌病害评估和道路整体坍塌风险评估；可根据路基土体坍塌病害的类型、埋深、规模，地下结构完损状况，区域工程地质、水文地质条件，周边环境、施工干扰，道路荷载，气象特征等孕险环境与致险因子，评价其造成道路坍塌的风险可能性和风险后果，综合判定其风险等级及道路整体坍塌风险，并提出相应的风险处置建议。
[bookmark: _Toc18367][bookmark: _Toc31457][bookmark: _Toc32093]安全保护
现场检测与验证作业过程中应采取安全管控措施，保护道路作业和交通安全。
[bookmark: _Toc6881][bookmark: _Toc13156][bookmark: _Toc21471]信息化
宜对城市道路病害检测成果及相关资料进行信息化管理，开发相应软件并形成管理系统。
[bookmark: _Toc25940][bookmark: _Toc28587][bookmark: _Toc14471]新技术与新方法
宜积极采用和推广经实践检验有效的新技术、新方法，采用的新技术、新方法应能满足检测目的和要求，且效果优于现行方法，并应向委托方提供检测细则和标准。
[bookmark: _Toc12129]工作准备
[bookmark: _Toc13879]一般要求
城市道路探地雷达检测准备工作应包括人员组织、设备配置、资料收集、现场踏勘、检测方案编制等。
[bookmark: _Toc12033][bookmark: _Toc3890]人员和组织
应根据项目特点和规模配备相关专业人员，建立项目人员组织机构，明确人员岗位和职责，对参与检测的工作人员开展技术、安全交底及培训。
[bookmark: _Toc9857]设备配置
根据检测目的、项目规模和技术要求配置检测设备和安全生产设施，对拟投入设备进行检查保养，确保设备的工作状态正常；对需要检定或校准的设备，应确保设备在检定或校准有效期内；对需要距离标定的探地雷达设备，应在使用前进行标定。
[bookmark: _Toc31173]设备要求
[bookmark: _Toc29840]一般要求
城市道路探地雷达检测中使用的探地雷达设备应满足以下要求：
1. 仪器设备及其配件应性能稳定、防潮、防尘、抗震和绝缘性能良好；
1. 仪器设备性能应符合JGJ/T 437的相关规定。
[bookmark: _Toc9684][bookmark: _Toc9730]道路结构层病害检测设备
按信号调制方式可采用时域脉冲式或频率步进式。时域脉冲式探地雷达中心频率宜为800 MHz~1200 MHz；频率步进式探地雷达带宽范围宜为800 MHz~3000 MHz。
道路结构层病害检测时优先选择三维探地雷达设备，检测深度应不小于60 cm。
三维探地雷达系统技术指标应符合以下要求：
1. 探地雷达通道数不少于14个；
1. 每道最大采样点数大于256；
1. 检测速度应不大于80 km/h；
1. 行进方向采样间隔不大于5 cm；
1. 有效检测宽度不小于1.5 m；有效检测深度不小于60 cm。
[bookmark: _Toc5502][bookmark: _Toc28362]路基土体坍塌病害检测设备
应根据现场环境条件和工作目的，合理选择二维或三维探地雷达设备，必要时应结合二维和三维探地雷达进行综合检测。
二维探地雷达设备除满足第5.4.1条的规定外，并满足下列要求：
1. 天线主频宜选用70 MHz～500 MHz；
1. 若使用多通道数据采集仪器，各通道应一致性良好；
1. 具备现场实时显示、数据回放、信号叠加、增益控制、实时滤波、位置标记等功能；
1. 数据处理软件具备处理1 GB数据量以上的能力。
5.2.3　三维探地雷达设备除应满足第5.4.1条的规定外，并满足下列要求：
1. 天线主频宜选用170MHz～900MHz；
1. 单一频率天线的通道数不少于8个，双频或多频天线的通道数不少于15个；
1. 各通道一致性良好；
1. 具备探地雷达数据、测线定位数据实时同步采集功能，探地雷达数据、测量定位数据之间能够同步显示时间或空间对应关系；
1. 宜具备实时控制或监视雷达采集数据、定位测量数据、环境影像数据的功能；
1. 数据采集软件中宜设置与测量设备相适应的通讯方式和参数；
1. 数据处理软件宜具备处理1 GB数据量以上的能力，同时具备综合可视化显示，三维切片和立体显示等功能。
[bookmark: _Toc30866][bookmark: _Toc21756][bookmark: _Toc1301]资料收集
道路结构层病害检测时，应搜集项目道路结构层材料类型、厚度，养护资料，路面技术状况，其他道路设施等信息。
路基土体坍塌病害检测时，应搜集工程地质和水文地质条件，地下构筑物、暗渠化河道等分布情况，历史检测成果，历次坍塌事件，道路、地下管线养护及维修资料，地下工程建设施工情况等资料。
[bookmark: _Toc9428][bookmark: _Toc31853][bookmark: _Toc19303]现场踏勘
现场踏勘应包括下列内容：
1. 核查检测区域所在位置；
1. 调查区域内检测实施条件；
1. 调查可能影响检测工作的因素和干扰源。
当进行路基土体坍塌病害检测时，还需包括以下内容：
a) 调查检测区域内的管线数量、类型和走向；
b) 调查检测区域地面修补、沉陷及变形情况；
c) 核实已收集资料的现势性及可利用程度。
[bookmark: _Toc29556][bookmark: _Toc24502][bookmark: _Toc10435]方案编制
检测工作方案应在资料收集和现场踏勘基础上编制，应包括下列内容：
1. 项目概况；
1. 检测目的和范围；
1. 编制依据；
1. 工程环境及重难点分析；
1. 工作流程和技术路线；
1. 技术方法和措施；
1. 组织机构；
1. 检测计划；
1. 设备配置；
1. 项目实施质量控制措施；
1. 项目安全环保措施；
1. 成果资料内容及形式。
路基土体坍塌病害应急检测工作方案可第5.7.1条的规定的流程上进行简化，应包括下列内容：
1. 项目概况；
1. 检测目的和范围；
1. 编制依据；
1. 设备配置；
1. 成果资料内容及形式。
[bookmark: _Toc12797]道路结构层病害检测
[bookmark: _Toc11447]一般要求
检测应采用探地雷达技术检测道路结构层内部发育的空洞、脱空、结构层裂缝、结构层内松散等病害特征，查明其属性和分布情况，为道路大中修或道路修复提供技术依据。
检测路段环境应符合下列要求：
1. 天气无降雨、降雪；
1. 路面宜清洁、平整、无积水，无大块凸起物，无严重坑槽、跳车等干扰因素；
1. 周围应无影响设备正常工作的强电磁干扰信号。
道路结构病害检测中，应开展现场巡视与调查工作，发现路面沉陷、裂缝、坑洞等异常区域，结合地下介质情况为探地雷达检测和数据分析提供依据。
巡视和调查中应注重对异常区域内地下结构物、地下管线、地下工程施工、周边工程施工等目标体进行调查和分析。
针对查明的道路病害，在进行处置之前宜按相关要求定期开展现场巡视，对病害上方地面变形情况进行记录；对于已处置的道路病害区域，宜进行处置效果巡视。巡视与调查记录单格式见附录A。
[bookmark: _Toc30223]现场数据采集
探地雷达测线布设应符合以下规定：
1. 测线应沿车道前进方向布设；
1. 挡墙等道路设施的测线应沿挡墙的表面布设；
1. 测线间距应不大于探地雷达天线有效检测宽度；
1. 测线布设应完整覆盖整个检测车道或道路设施表面。
[bookmark: _Toc13095]数据采集时关键参数的设置应符合下列规定：
1. [bookmark: _Toc17371]时窗宜根据检测深度和探地雷达电磁波在介质中的传播速度确定时窗，按（1）式计算：
		()
式中：
T ——时窗，单位为纳秒（ns）；
K ——加权系数，取1.3～1.5；
D ——检测目标深度，单位为米（m）；
v ——电磁波在地下介质的传播速度,单位为米/纳秒（m/ns）。
1. [bookmark: _Toc10119]采样间隔在满足行驶速度要求的前提下宜尽量缩小，应小于5.0 cm。
1. 相对介电常数标定方法应根据检测路段环境、检测深度等因素综合分析确定。钻芯取样法可用于路基路面各层材料相对介电常数标定。当具备取芯条件时可按照以下步骤进行标定：
2. 选取一个测点进行不小于100道的单道波数据采集；
2. 通过数据处理获取各结构层层位对应的时间△T并记录；
2. 对该测点进行取芯，测量并记录芯样各结构层的厚度H；
2. 按公式（2）计算相对介电常数：
		()
式中：
εr ——相对介电常数；
c ——电磁波在空气中传播的速度，单位为毫米/纳秒（mm/ns），取3×102；
ΔT——电磁波在结构层中的传播时间，单位为纳秒（ns）；
H——结构层的厚度，单位为毫米（mm）。
1. 其它参数设置宜按照JGJ/T 437相关规定进行设置。
[bookmark: bookmark30]现场数据采集应符合以下要求：
1. 宜采用车载探地雷达方式进行检测，不具备车载条件时，应采用人工方式进行检测；
1. 采用地面耦合式天线时，天线宜尽量接近路面，天线与路面高差一般不宜超过5cm；
1. 采用空气耦合式天线时，天线距路面高度宜为30cm左右；
1. 采集前应进行距离标定，标定距离应不小于100m，误差应不大于0.05%；
1. 检测过程中测线应与车道保持平行，应标记检测路段里程起止桩号、可疑干扰体等信息；
1. 探地雷达检测车的行驶速度应根据天线中心频率确定，低频天线的行驶速度要低，在满足最小采样间隔的条件下，检测速度不应超过60km/h；
1. 检测过程中如遇到道路障碍物、车辆故障等影响正常检测的突发情况时，应逐条记录，记录格式见附录B；
1. 应对大面积检测信号异常的路段进行复核，消除外界电磁干扰、定位信号异常等因素对检测结果的影响；
1. 现场检测作业时应采取安全保障措施，宜在检测车辆后方配备安全防护车等设施；
1. 检测结束后，应检查数据文件的完整性和数据质量，如果不符合要求应重新检测。
对现场采集的数据进行质量检查和评价，应符合下列规定：
1. 用于解释的探地雷达图谱应具备较高的清晰度与信噪比；
1. 数据采集时出现信号中断情况，需重新采集或补测；
1. 数据剖面上出现连续2道及以上的坏道，或出现某通道无图像时，应重测；
1. 数据采集应覆盖整个检测区域，有效信号强度应满足设计要求；
1. 在工作过程中，检测单位应进行100%的自检自查工作，视工作进度定期进行质量检查及资料审核，当原始资料不完整或质量不合格时，应及时进行补测或重测；
1. 测线束应与探地雷达图谱一一对应，且已知位置地物应与雷达图像上对应定位一致。
[bookmark: bookmark31][bookmark: _Toc738][bookmark: _Toc7621][bookmark: _Toc19998]数据处理与解释
[bookmark: _Toc8580][bookmark: _Toc30724]数据处理
雷达数据处理应符合以下要求：
1. 异常位置标记准确、无误；
1. 信号处理不失真；
1. 结构分层准确；
1. 图像清晰易辨识。
探地雷达数据处理应根据数据特征和处理方法的适用性按照表1的规定选择处理方法。
数据处理方法
	序号
	处理方法
	处理方法适用性

	1
	静校正
	切除天线到路面之间的无效电磁信号，使各通道深度位置相同

	2
	零偏去除
	去除探地雷达设备产生的固有直流低频分量，还原天线接收信号

	3
	增益
	采用合适的增益曲线补偿检测介质衰减，凸显检测目标信号，增强图谱特征

	4
	背景去除
	去除探地雷达数据中耦合脉冲、表面反射、系统震铃效应等无效信号，消除图像固定位置的横向震荡条纹

	5
	带通滤波
	宜选择带通滤波方式，滤除雷达数据中非主要频段信号及噪声，凸显主要频段信号，通常截取天线主频的（1/4~2）倍作为有效频率

	6
	滑动平均
	通过多道数据叠加平均处理，减小雷达数据中随机噪声干扰

	7
	反褶积
	去除或减小信号传播时与路面结构相互作用导致的信号模糊和扩散，提高图像分辨率、还原检测目标信息

	8
	偏移归位
	确定反射界面真实位置，还原检测目标尺寸


数据处理结束后，应进行探地雷达数据检查，均匀、随机抽取检测路段内不少于20%的探地雷达图像进行检查，如未达到本文件6.3.1.2条规定数据处理效果，应重新进行数据处理。
[bookmark: _Toc14140]数据解释
数据解释流程应符合参照 JGJ/T 437规定，并应满足以下要求：
1. 应结合检测路段的设计和养护资料；
1. 数据应提高信号的信噪比，突出有效反射波；
1. 分析可能存在的干扰源位置与探地雷达检测数据中异常信号的关系，区分有效异常和干扰异常；
1. 追索探地雷达图像上反射波同相轴的展布，对发生间断、错动、分叉、明显弯曲或反射波振幅明显变化的图像进行分析。
道路结构层病害识别可按照表2中规定方法进行判定，典型结构层病害特征图谱参见附录C。
道路结构层病害探地雷达图谱特征
	病害类型
	结构层位
	探地雷达图谱特征

	空洞
	面层与基层
	整体振幅强，同相轴不连续、出现高亮区域，高亮区域顶部相位与探地雷达发射波同相底部反向，表现为正向连续平板状形态，绕射波明显




表2  道路结构层病害探地雷达图谱特征（续）
	病害类型
	结构层位
	雷达图谱特征

	脱空
	面层与基层
	整体振幅强，同相轴不连续、出现高亮区域，高亮区域顶部相位与雷达发射波同相底部反向，表现为似平板状形态，多次波明显

	结构层裂缝
	未贯穿面层
	雷达水平剖面图谱在面层或基层内部存在明显的一条区别于周围图谱的细长高亮条纹，属于结构性裂缝病害

	
	贯穿面层
	

	结构层松散
	面层
	雷达纵剖面图谱在面层或基层结构层内部波形明显杂乱，面层与基层或者上下基层之间同相轴不连续、弯折，出现主相位与雷达反射波同相的高亮区域，属于结构层内部的松散、破碎

	
	上基层
	

	
	下基层
	



[bookmark: _Toc16132][bookmark: _Toc20086][bookmark: _Toc7787]路基土体坍塌病害检测
[bookmark: _Toc14408]一般要求
路基土体坍塌病害检测应采用探地雷达技术检测路基及土体中发育空洞、脱空、疏松体等病害发育特征，查明其属性和分布情况。
检测环境应参照6.1.2相关规定执行。
应根据现场环境条件和工作目的，合理选择二维或三维探地雷达法，必要时应综合二维和三维探地雷达法进行综合检测。
检测区域内地面不宜存在大范围金属构件，大范围高导电屏蔽层或较强电磁干扰，检测区域若有上述情形，应准确记录干扰源的类型、位置、分布等信息，记录格式见附录B。
在检测过程中，当发现危险性较大的路基土体坍塌病害时，应及时通报相关单位。
道路路基土体病害检测中，出现下列情况时应注重现场巡视与调查工作：
1. 发现路面裂缝、沉降、坍塌等异常区域，结合地下介质情况分析，为探地雷达检测和数据分析重点提供依据；
1. 应注重对异常区域内地下结构物、地下管线、地下工程施工等资料进行调查和分析；
1. 针对查明的路基土体病害，在进行处置之前宜按相关要求定期开展现场巡视，对上方地面变形情况进行记录，对于已处置区域，宜进行处置效果巡视。
[bookmark: _Toc2351][bookmark: _Toc25380][bookmark: _Toc28359]现场数据采集
探地雷达测线、测网布设方案，除应符合JGJ/T 437的相关规定外，还应根据检测区域分布特点和现场检测条件等因素，并符合下列规定：
1. 测线长度和测网密度满足检测范围全覆盖的要求；
1. 测线长度保证检测目标的完整，并具有足够的背景场；
1. 不同频率、不同设备的测线应大致重合，以便进行对比分析；
1. 测线沿机动车道、非机动车道或人行道行进方向布设；
1. 对局部重点区域或者地面坍塌事故应急检测时，应网格状布设测线，测线长度应外延至影响范围以外不少于10.0m；
1. 采用二维探地雷达法普查时，测线间距应根据天线中心频率确定，70 MHz～200 MHz频率天线的测线间距不大于2.0m，高于200 MHz频率天线的测线间距不宜大于1.0 m；对局部病害进行复核时测线间距不大于1.0 m；
1. 采用三维探地雷达普查时，根据阵列天线宽度设计测线间距，进行全覆盖检测。
在路基土体病害检测中，参数设置除应参照 JGJ/T 437 相关规定外，还应符合以下要求：
1. 数据采集前应针对不同的工程环境条件，选择典型区域开展有效性试验和参数调试，确定天线主频、介电常数、扫描率、记录时窗、增益等有效工作参数；
1. 记录时窗根据最大检测深度和地下介质的电磁波传播速度确定，按公式（1）计算：
1. 信号的增益使信号幅值不超出信号监视窗口的3/4，且使信号削波部分不超过全剖面5%；
1. 采样率不低于所采用天线主频的10倍；
1. 普查时道间距不大于5.0cm，详查时道间距不大于2.5cm；
1. 采用点测时，结合检测深度和精度等因素，测点间距不大于20cm。
二维探地雷达数据采集应符合下列规定：
a) 针对深度较大目标体检测时应选择低频天线；对于重点异常区域检测宜采用多种频率天线组合。
b) 采用低于200MHz频率天线时，移动速度不宜大于10km/h；采用200MHz~400MHz频率天线时，移动速度不宜大于20km/h ；
c) 采用距离测量控制模式采集时，检测前应对测距装置进行标定，人工测试时标定距离不小于20m，车载检测时标定距离不小于200m，取3次标定的平均值作为最终标定值；
d) 在数据采集过程中，应根据干扰情况、图像效果等调整采集参数；
e) 天线的移动速度应均匀，并与仪器的扫描率相匹配，保证采集数据不丢道并符合水平分辨率的要求；
f) 为减少测线定位、定距的误差，单条测线的长度宜控制在1000m以内；
g) 点测时，应在天线静止时采集数据，当使用收发分离天线点测时，调整天线间距以使采集的信号最强，可采用垂直叠加采集方式提高信号的信噪比；
h) 数据剖面上不应出现连续的白道现象；
i) 应及时标记出现信号异常的位置，并分析异常原因，必要时进行复核；
j) 当检测区域局部不满足检测条件时，应记录其位置和范围，待具备检测条件后补充检测，记录格式见附录B。
三维探地雷达在进行数据采集时，除应符合本文件第7.2.3条的相关规定外，还应符合以下要求：
1. 数据采集速度应不大于60 km/h；
1. 保证各通道工作一致性；
1. 数据采集与测线定位应同步，探地雷达数据、测量定位数据之间具有直接对应关系；
1. 数据采集过程中如果定位测量信号较差时，宜在测线束的起止点、测线转弯点、地面明显变形异常点等关键点位采用其他方式进行定位测量。
数据质量检查和评价参照6.2.4进行。
[bookmark: _Toc10738][bookmark: _Toc25813][bookmark: _Toc1320][bookmark: _Toc109141854]测线定位与测量
关于测线、测点和路基土体坍塌病害的定位测量精度和方法应满足JGJ/T 437和CJJ/T 8的相关规定。
车载探地雷达检测时宜优先采用实时定位的方式，当采用RTK进行测线轨迹定位时，宜合理设置基准站，并应进行定点测量验证。
RTK(Real - time kinematic)载波相位差分技术。
当数据采集过程中GNSS信号较差时，测量结果不能满足测量精度时，宜选择全站仪、井盖、路灯和已知管线等地物校核测线位置。
当采用单点定位测量时，应对测线的起止点、基点、转折点、异常点、地形突变点以及其他重要的点位进行定位测量。
室内数据分析及现场异常复核时，宜利用测区内已知位置的井盖、路灯或管线等明显地物的雷达标志图像校核测线定位。
需要测量的测网控制基点应联测测量控制点，其点位和高程测量精度应符合CJJ/T 8的要求。
[bookmark: _Toc21376][bookmark: _Toc4843][bookmark: _Toc1463]数据处理与解释
[bookmark: _Toc14013]数据处理
数据处理应满足以下要求：
1. 开展处理的探地雷达数据应为质量检查合格的数据；
1. 数据处理应以压制干扰、提升信噪比、突出异常信息及高保真为目标，防止探地雷达数据信号产生畸变；
1. 在处理过程中应辨识干扰源，排除虚假异常；
1. 探地雷达数据处理涵盖数据预处理、常规处理、高级处理及可视化处理等环节。
探地雷达检测的数据预处理应符合下列规定：
1. 自由连续采集的数据进行水平距离归一化处理；
1. 增益调整时曲线不得出现拐点，应保持数据的相对振幅关系及动力学特征；
1. 预处理应进行位置和距离校正，删除无用道；
1. 零点校正确定地面反射点的位置。
二维探地雷达数据处理方法宜根据数据质量及解释要求确定，并符合下列规定：
1. 根据数据处理的目的可选取增益调整、频率滤波、反褶积、偏移归位、空间滤波、数据平滑等常规处理方法；
1. 在数据处理各阶段可应用频率滤波方法，消除某一频段的干扰波；
1. 当反射信号弱、信噪比低时不宜对数据进行反褶积、偏移归位处理；
1. 可用反褶积压制多次反射波干扰，反射子波选择最小相位子波；
1. 可采用空间滤波的有效道叠加或道间差方法，提高异常信号的连续性、独立性和可解释性；
1. 可采用平滑数据的点平均法消除信号中的高频干扰，参与计算的点数最大值小于采样率与低通频率之比；
1. 若改变反射信号的振幅特征时宜完成其他方法处理后进行。
三维探地雷达数据处理除满足第7.4.1.3条的规定外，并符合下列规定：
1. 图像显示的色标调整以突出有效异常体为目的，达到最佳视觉效果；
1. 滤波前对数据进行频谱分析，得到较为准确的频率分布范围；
1. 偏移处理时，使绕射波收敛，无画弧现象。
[bookmark: _Toc8171]数据解释
二维探地雷达检数据解释流程可参照图1，并应符合下列规定： 
1. 根据信号的能量强弱、同相轴及相位、频率等变化特征提取异常信号；
1. 识别干扰源，剔除干扰异常；
1. 结合地下岩土特征、道路环境状况、地下管线、地下基础设施情况、历史坍塌等资料进行综合解释；
1. 在剖面图像上标出异常的范围；
1. 结合相邻测线检测结果确定地面病害的位置和范围。
[image: 绘图1(2)]
二维探地雷达资料解释流程
三维探地雷达数据解释流程可参照图2，并符合下列规定： 
1. 根据纵剖面、横剖面的同相轴、振幅、相位和频率等属性特征提取异常体；
1. 对纵剖面、横剖面、水平切片切取异常体数据并形成图像；
1. 对于重点异常体，除采用纵剖面、横剖面、水平切片外，还可结合任意方向切取的剖面，识别异常体的空间分布特征；
1. 识别干扰源，剔除干扰异常；
1. 当在某一深度切片上，探地雷达异常体呈线状有规律延伸，可解释为地下管线等线状工程体；
1. 结合地下岩土体条件、道路环境状况、地下管线和地下基础设施情况、历史坍塌等资料进行综合解释确定异常体病害类型；
1. 确定病害体的位置、尺寸、埋深，并在探地雷达切片上进行注释。
[image: 绘图1(5)]
三维探地雷达资料解释流程
路基土体坍塌病害的解释特征可根据探地雷达的波组形态、振幅与衰减、相位和频谱结构等特征指标，参照JGJ/T 437相关规定和表3方法识别各类地面病害,典型图谱特征参见附录D。
路基土体坍塌病害探地雷达识别方法
	病害类型
	三维水平切片
	二维波组形态/三维垂直剖面
	振幅特征
	相位与频谱特征

	脱空
	1.顶部呈与脱空水平形状相近的闭合图形；
2.脱空图形内部色系单一、发育在道路结构层内的脱空体呈少量雪花状
	1.顶部形成连续的同向性反射波组，以似平板状形态特征为主；
2.多次波明显；
3.两侧绕射波明显
	振幅很强、衰减慢
	1.顶部反射波与入射波同向，底部反射波与入射波反向；
2.频率明显高于背景场

	空洞
	1.图像异常整体形状与空洞病害体的形状相似，边界清晰；
2.顶部表现为与空洞形状相似的闭合图形，随着时间、深度变大，向深部图像形状趋于闭合，随着空洞的变化而变化；
3.空洞内部的探地雷达图像色系单一，结构均匀，随着时间、深度变大，图像内部逐渐呈雪花状
	1.波组整体形状受空洞病害体的形状影响而变化；
2.近似球形空洞反射波组表现为倒悬双曲线；
3.近似方形空洞反射波组表现为正向连续平板状双曲线；
4.多次波明显；
5.两侧绕射波很明显
	振幅很强、衰减慢
	1.顶部反射波与入射波同向，底部反射波与入射波反向；
2.频率明显高于背景场




表3  路基土体坍塌病害探地雷达识别方法（续）
	病害类型
	三维水平切片
	二维波组形态/三维垂直剖面
	振幅特征
	相位与频谱特征

	严重疏松
	1. 图像异常整体形状与严重疏松体的形状相似，顶部呈闭合形状，随着时间、深度变大，深部图形形状随着疏松体的变化而变化；
2. 图像内部呈雪花状、结构变化不均匀；
3.能量谱较强
	1.顶部形成连续的同向性反射波组，波组形态由顶部形态决定；
2.多次波发育明显；
3.两侧存在绕射波；
4.严重疏松内部波形结构很杂乱，波形同相轴很不连续
	振幅强，衰减很慢
	顶部反射波与入射波同向，底部反射波与入射波反向；
频率高于背景场的频率

	中等疏松
	1 图像异常整体形状与中等疏松体的形状相似，顶部呈闭合形状，随着时间、深度变大，深部图形形状随着中等疏松体的变化而变化；
2 图像内部呈雪花状、结构变化不均匀；
3.能量谱强。
	顶部形成较连续的同向性反射波组，波组形态由顶部形态决定；
多次波发育；
两侧存在绕射波；
中等疏松内部波形结构杂乱，波形同相轴不连续
	振幅较强，衰减慢
	1.顶部反射波与入射波同向，底部反射波与入射波反向；
2.频率高于背景场的频率

	轻微疏松
	1 图像异常整体形状与轻微疏松体的形状相似，顶部呈闭合形状，随着时间、深度变大，深部图形形状随着轻微疏松体的变化而变化；
2 图像内部呈雪花状、结构变化不均匀。
	顶部形成连续的同向性反射波组，波组形态由顶部形态决定；
多次波发育不明显；
轻微疏松内部波形结构较杂乱，波形同相轴较不连续
	振幅较强，衰减较慢
	顶部反射波与入射波同向，底部反射波与入射波反向；
频率高于背景场的频率

	富水体
	1.图像异常整体形状与富水体的形状相似，边界清晰；
2.顶部表现为与富水体形状相似的闭合图形，随着时间、深度变大，向深部图像形状趋于闭合，随着空洞的变化而变化；
3.富水体内部的探地雷达图像色系单一，结构均匀，随着时间、深度变大，图像内部逐渐呈雪花状。
	1 顶部形成连续的同向性反射波组；
2 绕射波不明显；
3 底部反射波多次波不明显
	顶部反射波振幅强，衰减快
	1 顶部反射波与入射波反向，底部反射波与入射波同向
2 频率低于背景场



可采用智能识别技术提高探地雷达数据处理效率，探地雷达数据智能识别应基于可靠的数据模型、科学的计算方法，并应通过验证。
应用于智能识别的数据样本库创建工作包括数据处理、图谱或数据标注等，相关工作应符合下列要求：
1. 数据处理主要对数据样本进行消洗和抽样，剔除无效样本，保证样本均衡；
1. 图谱或数据标注时应对样本进行分类标注，标明病害体及典型干扰源的类别、特征等关键信息。
智能识别工作流程包括数据预处理、智能识别和结果验证，相关工作应符合以下要求：
1. 数据预处理，采集完成后应对采集数据进行滤波、增益等预处理，达到智能识别要求的数据质量；
1. 智能识别，对识别出的病害体进行分类，标明病害体类别、特点及置信度等信息；
1. 结果验证，识别的成果整理后进行人工判读确认，提出现场验证。
对探地雷达数据进行智能识别时，宜先通过试验段对智能识别效果进行验证，有效的识别模型方可应用探地雷达识别中。
[bookmark: _Toc29347][bookmark: _Toc5675][bookmark: _Toc31874]复核与验证
[bookmark: _Toc13845][bookmark: _Toc8573][bookmark: _Toc15079]一般要求
对解释的疑似道路结构层病害或路基土体坍塌病害应通过探地雷达或其他物探方法进行复测，进一步明确疑似病害体的位置、范围及类型等属性信息；然后采取钻探、挖探、钎探等方法辅以影像手段对疑似道路结构层病害或路基土体坍塌病害进行验证。
复核与验证工作实施前，应根据解释的疑似病害的规模、埋深以及上覆地层承载能力等因素，评估复核与验证工作致灾的可能性，采取安全保护措施，避免引发道路塌陷事件。
对复核或验证确认的病害，应做好现场定位标记。
[bookmark: _Toc8003]道路结构层病害复核
对解释的疑似道路结构层病害应进行复核，消除外界环境、定位信号对探地雷达检测的影响，应符合以下规定：
1. 根据定位或标记信息确定病害位置，采用探地雷达复核，必要时可选用其他方法，确认数据的一致性。
1. 复核范围不宜小于解释的疑似的病害体边界5m。
1. 宜采用二维探地雷达网格化加密布置测线（见图3），并满足以下要求：
1) 沿道路辅线方向的加密测线应超过异常体沿道路方向边界以外不小于10m范围：
2) 垂直道路辅线方向的加密测线宜根据现场条件延长：
3) 加密测线间距不宜小于1m；
4) 超出异常区域范围外仍需布设不少于1条测线：
5) 确定异常体范围后，在实地用喷漆做标记，在附近明显的地方标注其点号、测量异常位置坐标，并将相关信息填写于城市道路病害复核验证记录单，记录格式见附录E。
[image: ]
加密布置测线示意图
[bookmark: _Toc32611]路基土体坍塌病害复核
应根据解释的疑似路基土体坍塌病害的规模、地球物理场特征和周边作业环境等因素，选取合理的地球物理勘探方法进行复核，除满足第8.2条的规定外，并符合以下要求：
宜采用不同中心频率探地雷达对初判的地下病害进行复核，确定病害的平面位置、类型和规模等；
病害埋深较大时可结合现场条件选用微动勘探法、地震映像法或瞬态面波法等物探方法进行复核；
病害周边存在排水管线时，宜采用管线电视或管线潜望镜检测，必要时采用管中探地雷达检查管线周边情况，相关要求应符合JGJ/T 437相关规定。
隐患复核时应按照不同检测方法及时填写城市道路病害复核验证记录单，记录内容应清晰、准确、完整，记录格式见附录E。
[bookmark: _Toc10584]道路结构层病害验证
对复核完的疑似道路结构层病害应进行验证并符合以下规定：
1. 宜对影响道路服役性能的道路结构层疑似病害进行钻孔取芯验证，确认病害属性特征；
1. [bookmark: _Toc29381][bookmark: _Toc30385]疑似的结构性裂缝、结构层松散病害验证应按实际情况验证，每种不少于3处。
[bookmark: _Toc13996]路基土体坍塌病害验证
宜选取钻探、挖探、动力触探等方法，辅以孔内摄像等手段对解释的空洞、脱空、疏松体等路基土体坍塌病害进行验证，确定病害体的隐患类型、内部性状等，查明其顶部埋深、底部埋深和净深等参数。
路基土体坍塌病害验证前应调查周边环境情况，查明病害影响区域内地下管线和其他设施分布情况，避免因验证工作破坏地下设施，产生次生事故，同时为病害的成因分析提供相关信息。
疑似的空洞、脱空及严重疏松病害体验证比例应为100%；疑似的富水体、中等疏松体、一般疏松体验证比例不宜低于20%。
验证点布设应符合以下要求：
1. 应结合病害体附近区域的探地雷达图谱特征设计钻孔位置，对于平板状图谱特征的病害体宜布设在探地雷达图谱异常反映最强部位或中心部位；对于抛物线图谱特征的病害体，钻孔布设在抛物线顶点位置；
1. 病害规模较大时，应结合异常体的特征增加验证点数量；
1. 当验证病害体的边界时，可根据探地雷达图谱反映的边界位置，在所检测的边界两侧0.5 m~1.0 m范围内分别布设验证点；
1. 当验证病害体下方或周边存在时，应根据地下管线调查结果避开管线进行验证。
现场验证工作应按照以下要求开展：
1. 病害验证时应对验证人员和设备进行安全防护，设置专门的安全防护设备和设施，安排专人负责交通安全疏导；
1. 采用带水钻探方式进行验证时，应结合病害的特点，控制钻探用水方式，避免钻探用水对病害体特征识别造成干扰；
1. 验证时应记录病害的详细位置、起止深度、岩土体性状、土体湿度状况、周边环境、验证过程施工的异常现象等，并且准确、完整填写城市道路病害复核验证记录单，记录格式见附录E；
1. 钻探验证结束后，应对病害顶部以上、道路结构层部分的钻孔深度段进行封堵。
验证完成后应根据验证结果及时修正初始检测结论，确认病害的类型、影响范围及性状，两者偏差较大时，应及时分析原因并修正相关结果。
[bookmark: _Toc4173][bookmark: _Toc16190][bookmark: _Toc28299]路基土体坍塌病害风险评估及处置
[bookmark: _Toc30154][bookmark: _Toc24573][bookmark: _Toc25356]一般要求
对确认的路基土体坍塌病害进行风险评估，可分为单个病害体风险评估和道路塌陷风险评估，并应符合以下要求：
1. 路基土体坍塌病害风险评估应以单个路基土体坍塌病害为评估对象，根据检测的路基土体坍塌病害的类型、规模及其周边主控环境因素评价其致塌可能性及其对道路和周边地下管线等设施的危害，综合评价其致塌风险性等级，提出风险控制对策建议；
1. 道路塌陷风险评估以所检测的道路单元为评估对象，结合道路本次与历次检测的路基土体坍塌病害风险评估结果和历次塌陷情况、地质条件及周边致塌环境因素等，评估各条道路的塌陷风险等级，提出相应的风险控制建议。
路基土体坍塌病害风险评估工作包括风险影响因素调查、风险发生可能性评价、风险后果评价和风险等级评定。
风险发生可能性和风险后果评价宜采用指标体系法，道路塌陷风险等级评定宜采用风险矩阵法。
风险评价指标及与权重应根据致塌风险的主控因素确定，具有代表性、针对性和全面性。
道路检测成果验证后宜立即进行风险评估，复核后或评估条件发生变化时，宜重新进行评估。
[bookmark: _Toc20992][bookmark: _Toc15901][bookmark: _Toc29571]风险影响因素调查
应根据风险评估的目的和要求开展路基土体坍塌病害体自身及评估区致塌环境等因素调查。
风险影响因素调查可采用资料搜集、现场调查测绘等方法，必要时开展检测工作。
风险影响因素调查应包含以下内容：
1. 病害影响范围内道路、地下管线、地下建构筑物、地面设施等的分布、规模和状态，以及其与病害之间的相对位置关系；
1. 检测道路历次地下病害检测情况及其工程处置；
1. 病害周边地下岩土层组成、结构等及水文地质条件；
1. 病害影响范围内道路历史上发育的变形、沉陷、裂缝、坑槽、积水等异常情况及其严重程度，以及历史塌陷情况和修复处置；
1. 病害影响范围内的地下管线及管井淤堵、变形、破损等异常情况及其严重程度、相关设施的养护情况；
1. 病害影响范围内的地面开挖、地下工程和邻近建筑工程施工等现状及历史状况；
1. 病害影响范围内的建(构)筑物、人员分布等情况，评价人员、财产密集程度；
1. 其他有关资料。
[bookmark: _Toc27770][bookmark: _Toc32474][bookmark: _Toc7260]路基土体坍塌病害风险评估
[bookmark: _Toc17321][bookmark: _Toc10168]致塌风险可能性评估
当路基土体坍塌病害周边致塌环境复杂、埋深大于5m时，或者为重大项目的保障时，或是有特殊要求时宜根据DB11/T 1399规定方法进行评估。
当路基土体坍塌病害周边环境简单、埋深小于5m时，宜遵照以下简易方法评估其致塌风险发生可能性：
1. 选择路基土体坍塌病害的类型、面积、净高、覆跨比和主要成因为评估指标；
1. 路基土体坍塌病害的面积、净高、覆跨比和主要成因指标的权重分别为0.15、0.35、0.35和0.15，各指标取值方法应按照表4方法取值；
路基土体坍塌病害风险发生可能性简化评价指标体系
	评价指标
	权重WJ
	评价指标取值

	
	
	评价依据
	取值范围

	病害面积PA
	0.15
	S≥15m2
	90~100

	
	
	10m2 ≤S<15m2
	70~90

	
	
	3m2 ≤S<10m2
	50~70

	
	
	S<3m2
	20~50

	病害净高PB
	0.35
	d＞4m
	90~100

	
	
	2m＜d≤4m
	80~90

	
	
	1m＜d≤2m
	70~80

	
	
	d≤1m
	60~70

	病害覆跨比PC
	0.35
	0<r≤0.5
	90~100

	
	
	0.5<r≤1
	70~90

	
	
	1<r≤3
	40~70

	
	
	r>3
	0~40




表4  路基土体坍塌病害风险发生可能性简化评价指标体系（续）
	评价指标
	权重WJ
	评价指标取值

	病害主要成因PD
	0.15
	管线及窨井、人防破损；
地下存在在建工程及工后1年内（含）；
近3个月内发生24h内降雨量超过100 mm以上天气。
	80~100

	
	
	地铁及顶管等工程工后1~5年；
地表施工回填不密实；
近3个月内发生24h内降雨量为50-100 mm。
	60~80

	
	
	探测区域位于在施深基坑开挖与降水影响区域范围内；
探测区域上方存在超载、破损等现象；
填土、湿陷性黄土等特殊土填方区域和易积水区域；
软土路基固结沉降区域
	30~60

	
	
	存在地表水下渗、地下水位变化、地下水渗透破坏现象；
存在冻融作用影响
	0~30

	注1.当根据病害成因取值时，土体具有湿陷性时应结合湿陷程度、地下积水和管线破损情况宜取大值；
2.具体分值可按各因素影响强度和频次综合确定；
3.若具有多种成因类型时按最高类型进行取值。



1. 风险发生可能性分值宜按公式（3）~（4）计算：
		(3)
		(4)
式中：
P——路基土体坍塌病害风险发生可能性分值；
K——路基土体坍塌病害类型系数，空洞取1.05，脱空取0.9，严重疏松体取0.8，富水体
取0.7，中等疏松体取0.6，一般疏松体取 0.5；
PA1——路基土体坍塌病害的面积；
PA2——路基土体坍塌病害的净高；
PB11——路基土体坍塌病害的覆跨比；
PD——路基土体坍塌病害主要成因。
路基土体坍塌病害塌陷风险发生可能性分级可根据表5划分为 5个等级。 
路基土体坍塌病害风险发生可能性等级划分
	等级
	风险发生可能性分值
	文字描述

	A
	90≤P≤100
	近期发生可能性极大

	B
	70≤P＜90
	近期发生可能性较大

	C
	50≤P＜70
	近期发生可能性较小，未来发生可能性较大

	D
	30≤P＜50
	近期发生可能性很小，未来可能会发生

	E
	0≤P＜30
	近期不可能发生，未来发生可能性很小


[bookmark: _Toc28282][bookmark: _Toc30217]路基土体坍塌病害风险后果评价
路基土体坍塌病害风险后果评价指标和评价方法按照DB11/T 1399规定执行。
路基土体坍塌病害风险后果等级应根据风险后果评价指标的分值按照表6划分为5个等级。
路基土体坍塌病害风险后果等级划分
	等级
	风险后果分值
	文字描述

	R1
	80≤C≤100
	后果影响很严重

	R2
	60≤C＜80
	后果影响较严重

	R3
	40≤C＜60
	后果影响一般

	R4
	20≤C＜40
	后果影响较小

	R5
	0≤C＜20
	后果影响可忽略

	注：重大社会活动期间及涉及其发生区域情况下，风险后果直接判定为5级。


[bookmark: _Toc12380][bookmark: _Toc20950]路基土体坍塌病害风险综合评估
根据路基土体坍塌病害的风险可能性与风险后果按照表7的风险矩阵方法进行综合风险等级评价，分为风险极高（I）、风险较高（II）、风险一般（III）、风险较低（IV）和风险极低（V）五个等级。
路基土体坍塌病害风险等级划分
	风险发生可能性等级
	风险后果等级

	
	R1
	R2
	R3
	R4
	R5

	A
	I
	I
	II
	II
	III

	B
	I
	II
	II
	III
	IV

	C
	II
	III
	III
	IV
	V

	D
	III
	IV
	IV
	V
	V

	E
	IV
	IV
	V
	V
	V



路基土体坍塌病害的风险等级是动态变化的，当开展工程处置之后或者经历过一定时间之后会因为致塌环境因素的变化而改变。
[bookmark: _Toc25099][bookmark: _Toc26982][bookmark: _Toc25183]道路塌陷风险评估
道路塌陷风险评估宜分段进行，每个评估路段单元的道路长度不宜超过500m，并以道路路口为起止点，当道路分段的长度小于100m时，并入前一路段单元。
道路塌陷风险评估可依据病害体致塌风险、路面破损状态、地质条件和地下工程施工情况等因素，按式（5）~（6）进行综合评估。
		(5)
		(6)
式中：
Q——评估单元整体塌陷风险发生可能性分值；
MA——评估单元内路基土体坍塌病害致塌风险指数；
MB——评估单元内道路路面破损指数；
MC——评估单元内道路地质条件指数；
MD——评估单元近5年内地下工程施工影响指数；
nA——路基土体坍塌病害致塌风险权重，取 0.50；
nB——道路道路路面破损权重，取 0.10；
nC——地质条件权重，取 0.15；
nD——地下工程施工影响权重，取 0.25。
道路评估单元路基土体坍塌病害致塌风险指数MA根据其风险等级j和各级发育数量i，按（7）式计算。
		()
式中：
MA——道路单元塌陷评估指数；
MAj——该条道路上检测的各级别路基土体坍塌病害风险等级或历史塌陷事件所对应的风险因子，其取值宜按表8确定。
评估单元内路基土体坍塌病害因子MAi取值

	病害体数量i
	路基土体坍塌病害风险等级j

	
	I
	II
	III
	IV
	V

	0<i≤3
	70~80
	60~70
	50~60
	30~40
	20~30

	3<i≤5
	80~90
	70~80
	60~70
	40~50
	30~40

	5<i≤7
	90~100
	80~90
	70~80
	50~60
	40~50

	i＞7
	100
	90~100
	80~90
	60~70
	50~60

	注：1 所评估单元近3~5年内存在历史塌陷时，直接取值为100；
    2 路基土体坍塌病害风险等级为1级和2级的得分相等，则取大值后再加10分，最高得分为100分。


道路路面破损指数主要根据道路整体变形破损程度，按表9确定相应分值，破损程度越严重，分值越高。
道路破损指数取值
	序号
	道路破损指标
	MB取值

	1
	道路路面重度损坏程度的裂缝、沉陷等病害发育
	90＜MB≤100

	2
	道路路面中等损坏程度的裂缝、沉陷等病害发育
	75＜MB≤90

	3
	道路路面整体龟裂、轻微损坏程度的裂缝、轻微沉陷变形病害发育
	50＜MB≤75

	4
	道路路面整体完好
	0


地质条件指数则以道路评估单元内致塌地质条件的发育情况确定，参照表10确定。
道路致塌地质条件指数MC取值
	序号
	地质条件指标
	MC取值

	1
	松散填土、稍密粉土和松散~稍密砂土
	80≤MC≤ 100

	2
	中密填土、粉土和砂土，黏性土
	60≤MC＜80

	3
	密实填土、粉土和砂土
	30≤MC＜60

	4
	中密~密实碎石土
	0≤MC＜30


地下工程施工影响指数应根据评估单元内近5年内地下工程施工情况，按照表11确定。
近5年内地下工程施工影响指数取值
	序号
	地下工程施工情况
	MD取值

	1
	道路下方地铁、隧道、顶管与非开挖管线等工程施工期间至竣工后运行1年内
	90≤MD≤ 100

	2
	道路下方地铁、隧道、顶管与非开挖管线等工程竣工后运行1年到3年
	70＜MD≤ 90

	3
	道路下方地铁、隧道、顶管与非开挖管线等工程竣工后运行3年到5年
	50＜MD≤70

	4
	道路下方地铁、隧道、顶管与非开挖管线等工程竣工后运行5年以上并发生过相关成因道路塌陷事件
	30＜MD≤50

	5
	道路下方地铁、隧道、顶管与非开挖管线等工程竣工后运行5年以上并未发生过相关成因的道路塌陷事件
	0＜MD≤30


道路评估单元的塌陷风险分级可根据塌陷风险指数P按表12进行风险评价，划分为5个等级；在此基础上按表13进行道路整体致塌风险评价。
道路评估单元塌陷风险分级标准
	等级
	道路塌陷风险分级标准
	文字描述

	I
	90≤P≤100
	路段塌陷影响因素复杂，塌陷风险大

	II
	70≤P＜90
	路段塌陷影响因素较复杂，塌陷风险较大

	III
	50≤P＜70
	路段塌陷影响因素较复杂，塌陷风险一般

	IV
	30≤P＜50
	路段整体较好，塌陷风险较小

	V
	0≤P＜30
	路段整体好，塌陷风险小


道路整体塌陷风险分级标准
	等级
	道路中各路段塌陷风险等级比例
	文字描述
	备注

	I
	I级≥30%；
II级≥50%；
I级+II级≥60%
	道路整体塌陷影响因素复杂，塌陷风险大
	以I级和II级风险为主，其他级别为辅，风险高




表13  道路整体塌陷风险分级标准（续）
	等级
	道路中各路段塌陷风险等级比例
	文字描述
	备注

	II
	I级＜30%；
30%≤II级＜50%；
III级≥50%；
I级+II级+III级≥60%
	道路整体塌陷影响因素较复杂，塌陷风险较大
	以II级和III级风险为主，I级风险为辅，其他级别为辅，风险较高

	III
	无I级风险，且II级＜30%；
或30%≤III级＜50%；
或IV级＞50%；
或II级+III级+IV级≥60%
	道路整体塌陷影响因素较复杂，塌陷风险一般
	以III级和IV级风险为主，II级和V级风险为辅，无I级风险，风险一般

	IV
	无II级及以上风险，且III级＜30%；
或30%≤IV级＜50%；
或V级＜40%；
或III级+IV级+V级≥60%
	道路整体整体较好，塌陷风险较小
	以IV级和V级风险为主，III级风险为辅，无I级II级风险，风险较小

	V
	无III级及以上风险，且IV级＜30%；
或V级≥40%；
或IV级+V级≥60%
	道路整体整体好，塌陷风险小
	以V级风险为主，IV级风险为辅，无III级及以上风险，风险小


[bookmark: _Toc7270][bookmark: _Toc25610][bookmark: _Toc12586]风险防控
[bookmark: _Toc25882][bookmark: _Toc29797]路基土体坍塌病害防控对策
风险控制对策应根据路基土体坍塌病害风险等级及可实施条件等因素制定。
路基土体坍塌病害风险控制对策宜根据风险等级按表14执行，并应对处理后的病害进行处理效果检测；若病害类型为空洞均需处置。
地下病害风险控制对策
	风险等级
	说明
	控制对策

	I
	风险极高
	1 立即封闭围挡；
2 立即工程处理

	II
	风险较高
	1 限制使用，创造条件尽快工程处理；
2 处理前进行定期巡视和检测，并对病害体风险进行动态评估；
3 巡视频率不低于 1 次/3 天；
4 检测频率不低于 1 次/7 天




表14  地下病害风险控制对策（续）
	III
	风险一般
	1 建议工程处理，处理前进行定期巡视和检测；
2 巡视频率不低于 1 次/15 天；
3 检测频率不低于 1 次/1 月；
4 列为道路养护重点范围

	IV
	风险较低
	1 定期巡视，巡视频率不低于 1 次/1 月；
2 定期检测，检测频率不低于 1 次/3 月；
3 列为道路病害检测年度计划

	V
	风险很低
	1 定期巡视，巡视频率不低于 1 次/3 月；
2 定期检测，检测频率不低于 1 次/6 月


[bookmark: _Toc16783][bookmark: _Toc14742]道路塌陷防控对策
道路塌陷风险控制对策应结合道路致塌风险特点和养护要求，加强年度巡查、巡检、维修与地下病害检测，宜按表15执行。
道路塌陷风险控制对策
	风险等级
	等级说明
	控制对策

	I
	风险极高
	1 加强道路巡查、维修，必要时停止运行；
2 提高道路路基土体坍塌病害检测频率，2~3次/年；
3 开展道路路基土体坍塌病害成因专项调查检测，确定主要风险因素，视条件进行治理

	II
	风险较高
	1 加强道路巡查与监测，必要时限制重点路段运行；
2 提高道路路基土体坍塌病害检测频率，1~2次/年；
3 开展道路路基土体坍塌病害成因专项调查检测，确定主要风险因素，视条件进行治理 

	III
	风险一般
	1 优先列为道路路基土体坍塌病害检测计划，检测频率不低于 1 次/年；
2 对于道路塌陷致塌因素进行检测与工程治理

	IV
	风险较低
	1 可列入正常开展道路路基土体坍塌病害检测计划
2 加强既有道路病害体分布区的巡查、巡检、维修

	V
	风险很低
	1 开展正常道路巡查、巡检、维修和路基土体坍塌病害检测工作


当道路风险等级发生变化时，应按相应级别采取防控措施。
当地下管道出现突发问题或地下施工发生突发事故时，应按照其影响程度重新进行道路塌陷风险评估并据此采取对策。
当道路上存在具有一定规模的废弃管线、不明的废弃人防等设施时，应直接定为I级风险，采取对应措施。
[bookmark: _Toc14216][bookmark: _Toc8752][bookmark: _Toc27082][bookmark: _Toc16868]工程处置
[bookmark: _Toc30187]处置原则
处置应遵循“严重优先、分类治理、风险可控”的原则，依据地下病害类型及风险等级确定处置方式。
处置施工前应确认路基土体坍塌病害相关信息，做好地下管线及其他建构筑物保护。
[bookmark: _Toc4148][bookmark: _Toc21194]处置流程
病害进行处置时，应按照“病害确认-处置实施-结果验证”的流程开展。
[bookmark: _Toc29192][bookmark: _Toc1648]处置方式
根据道路地下病害类型、所在位置、埋深、大小及施工对交通和地下管线的影响等因素综合确定工程处置措施，可选用注浆加固、开挖换填、局部加固或综合方法等处置措施。
[bookmark: BookMark7]成果编制与信息管理
[bookmark: _Toc22244][bookmark: _Toc8194]一般规定
成果资料应包括原始数据、成果报告、成果信息表等，路基土体坍塌病害检测成果资料尚应包括病害信息卡等。
根据项目特点，路基土体坍塌病害检测成果报告可分为常规检测成果报告和应急检测成果报告。
成果资料应经过审核、审批后方可交付，并按规定及时归档。
成果资料应建立统一的资料组成、数据格式和报送格式，并形成相应的电子信息，满足相关信息化管理的要求。
[bookmark: _Toc16293][bookmark: _Toc16786]成果资料
原始数据文件数量应于现场记录单数量一致，保证文件可打开，记录单格式见附录A。
成果报告应结合项目特点和委托方要求，根据搜集的资料、现场检测、验证结果等内容，路基土体坍塌病害检测时还应包括风险评定等内容：
a) 工程概况，描述工程基本信息、地理位置、场地环境等内容，简要分析现场环境对工作方法选择的影响与检测中的应对措施；
b) 工作依据，检测工作所依据的规范标准、任务书、合同或相关技术文件等；
c) 工作方法，详细介绍工作流程、工作方法、数据采集及参数选择、测线（网）布设、数据处理、数据解释等；
d) 仪器设备，介绍项目实施过程中投入的主要仪器设备、数量及性能指标；
e) 检测成果，应包括根据分析结果汇总的病害信息、根据各种资料对病害进行的风险评价，应表现为文字总结、病害信息卡、图件、表格等形式；
f) 结论及建议，论述检测工作的结论，指出存在的问题，提出对城市道路病害的处治建议；
g) 成果附图；
h) 成果附表。
路基土体坍塌病害应急检测应包括以下内容：
a) 工程概况；
b) 检测目的及范围；
c) 检测依据；
d) 现场实施；
e) 检测成果。
路基土体坍塌病害信息卡应能够全面描述病害信息，包括以下内容：
1. 病害编号；
1. 病害属性与规模，包括类型、长度、宽度、深度、面积；
1. 现况路面情况；
1. 病害位置；
1. 病害地理位置示意图、现场照片、探地雷达检测图谱、周边管线示意图；
1. 病害风险评价；
1. 病害成因分析；
1. 处理建议。
成果图件和表格应保证与成果报告中的描述一致，保证信息完整、真实有效。
[bookmark: _Toc3229][bookmark: _Toc5611]信息化管理
病害成果的信息化管理宜基于基础地理信息平台，输入统一格式的病害资料和周边环境资料，构建信息管理系统，动态跟踪病害的发展趋势。
检测测线轨迹和数据库的构建除应符合现行国家标准GB/T33453和JGJ/T437的相关规定外，应包括病害的空间信息和属性信息，其中空间信息应包括坐标和埋深等，属性信息应包括病害类型、规模、风险等级和处置状态等。
数据库宜根据病害的检测监测、工程处理结果及时更新，并保留历史数据。
信息管理系统应具备数据输入、编辑、查询、统计、分析等基本功能，宜具备三维可视化、数据交换服务等应用功能。
病害信息交换与应用服务应符合现行行业标准CJJ/T 100和JGJ/T 437的相关规定。
病害信息管理系统的安全设计应符合现行国家标准GB/T 22239的相关规定。
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（规范性）
巡视与调查记录单
探地雷达检测项目实施过程中，根据需要开展现场巡视和调查，并对巡视和调查的信息进行记录，具体内容和格式见图A.1。
[image: ]
 现场巡视与调查记录单








（规范性）
探地雷达检测现场记录单
探地雷达现场检测时记录项目及测线的相关信息，包括项目信息、设备信息、采集参数、测线位置信息及异常情况备注等，格式见图B.1。
[image: ]
探地雷达检测现场记录单







（资料性）
典型道路结构层病害探地雷达图谱
道路结构层病害的探地雷达图像因其形态变化而变化，不同病害的探地雷达图像存在一定差异。本文件给出了部分典型正常道路结构层（表C.1）、结构层裂缝病害(表C.2)、结构层松散病害（表C.3）的探地雷达图像。
正常结构层探地雷达图像特征
	探地雷达纵剖面图
	单道波形图
	芯样
	信息描述

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	图谱解释：雷达纵剖面图谱层位无明显变化，未出 现同相轴不连续，断层以及同相轴紊乱等病害特征，单道波形未出现振幅 增强现象。

芯样情况：芯样完整， 粘结良好、无破损。

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	




结构层裂缝的雷达图像实例
	探地雷达水平剖面图
	单道波形图
	芯样
	信息描述

	
[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	图像解释：雷达水平剖面图谱中存在明显的一条区别于周围图谱的细长高亮条纹。
芯样情况：芯样上基层存在贯穿裂缝，面层存在未贯穿裂缝， 仅上面层可见。

	
[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	图像解释：雷达水平剖面图谱中存在明显的一条区别于周围图谱的细长高亮条纹。
芯样情况：芯样上基层存 在贯穿裂缝，面层（整个面层）存在贯穿裂缝，但面层与基层裂缝方向不对应。

	

[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	图像解释：雷达水平剖面图谱中存在明显的一条区别于周围图谱的细长高亮条纹。
芯样情况：芯样沿着反射裂缝发展方向自下而上整体开裂，且面层与基层裂缝方向对应。


结构层松散的雷达图像实例
	探地雷达纵剖面图
	单道波形图
	芯样
	信息描述

	[image: ]
	
[image: ]
	[image: ]
	图像解释：雷达纵剖面图谱在上下基层层间位置同相轴不连续，上基层层内反射波杂乱，出现双曲线形状。
芯样情况：芯样面层层内上下分离，上基层层底位置出现集料松散。

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	图像解释：雷达纵剖面图谱在上下基层层间位置出现主相位与雷达发射波同相的高亮区域，振幅增强，同相轴出现弯折。
芯样情况：芯样上基层层底位置出现集料松散。

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	图像解释：雷达纵剖面图谱在上下基层层间位置同相轴不连续， 出现主相位与雷达发射波同相的高亮区域，上基层层内反射波杂乱，出现双曲线形状。
芯样情况：芯样上基层层底位置出现集料松散。









（资料性）
典型路基土体坍塌病害探地雷达图像
路基土体坍塌病害及地下构筑物的探地雷达图像因其形态变化而变化，不同病害的二维探地雷达图像与三维探地雷达图像也存在一定差异。本文件给出了部分典型路基土体坍塌病害二维探地雷达图像（图D.1-图D.3）,三维探地雷达图像（D.9-图D.11）以及地下管线、过街天桥等干扰源的二维（图D.4-图D.8）及三维（图D.12-图D.13）探地雷达图像。
[image: ../../../4%25252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252520成果整理/1%25252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252520隐患卡/NS-LXDD-WE04-001/二维雷达.jpg][image: ../../../4%252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252520成果整理/1%252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252520隐患卡/NS-SWSL-WE01-001/二维雷达.jpg]
典型空洞探地雷达图像（二维探地雷达）
[image: ../../../4%2525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252520成果整理/1%2525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252520隐患卡/NS-KJZSL-SN02-001/二维雷达.jpg][image: ]
典型脱空探地雷达图像（二维探地雷达）
[image: ../../../4%252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252520成果整理/1%252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252520隐患卡/YT-HJEL-SN01-001/二维雷达.jpg][image: ../../../4%252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252520成果整理/1%252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252520隐患卡/LU-HLL-WE01-001/二维雷达.jpg]
典型疏松体探地雷达图像（二维探地雷达）
[image: ][image: ]
过街天桥和高架桥探地雷达图像（二维探地雷达）
[image: ][image: ]
地表金属井盖和地面钢板探地雷达图像（二维探地雷达）
[image: ][image: ]
典型路灯杆干扰和高空输电线探地雷达图像（二维探地雷达）
[image: ][image: D:\1、工程物探\地质雷达\2014物005  2014年地下管线周边土体病害检测（02包）\报告编写相关资料\疑似缺陷截图\干扰或地下构筑物案例数据\T20011  构筑物，同20005.png]
典型地下管线和地下方形管沟探地雷达图像（二维探地雷达）
[image: ][image: ]
浅埋地下过街通道和地铁过街通道探地雷达图像（二维探地雷达）
[image: ]
典型地下空洞三维探地雷达图像
[image: ]
典型脱空三维探地雷达图像
[image: ]
典型疏松体三维探地雷达图像


[image: ]地下管线

典型地下管线三维探地雷达图像
[image: ]地下管涵

典型地下管涵三维探地雷达图像





（规范性）
城市道路病害复核验证记录单
根据本文件规定对初步判定的道路结构层病害或路基土体坍塌病害应进行复核验证，现场记录复核及验证的相关信息，具体内容和格式见图E.1。

[image: ]
现场复核验证记录单





（规范性）
路面结构层内部病害信息统计表
根据本文件规定，对最终判定的道路结构层病害进行统计，形成病害信息统计表，具体内容包括病害、类型、位置、规模及其他情况，格式见图F.1。
[image: ]
路面结构层内部病害信息统计表






（规范性）
路基土体坍塌病害信息统计表
根据本文件规定，对最终判定的路基土体坍塌病害进行统计，形成路基土体坍塌病害信息统计表，具体内容包括隐患编号、类型、位置、规模、风险等级及其他情况，格式见图G.1。
[image: ]
路基土体坍塌病害信息统计表







（规范性）
路基土体坍塌病害信息卡
对最终判定的路基土体坍塌病害以单个病害为单位形成路基土体坍塌病害信息卡，信息卡中包括病害编号、类型、位置、规模、风险等级、雷达图谱、病害成因、病害处置建议及其他情况，格式见图H.1。
[image: ]
路基土体坍塌病害信息卡
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